
Modello Ubicazione Servizio

liebert GXT3 3000VA QMT3 ausiliari di cabina

riello  20 KVA centrale telefonica servizi di centrale

EDP90/1600 2p edificio 200 blocco operatorio

EDP90/1600 2p edificio 200 blocco operatorio

COC 400A 2p edificio 200 blocco operatorio

power lan 5KVA pt.stabulario luci d'emergenza

power lan 5KVA pt.stabulario servizi generali

other brand ups 80 KVA 2p. Edificio 206 sala server

other brand ups 80 KVA 2p. Edificio 206 sala server

other brand ups 80 KVA 2p. Edificio 206 sala server

Synthesis 120/3 B173843 6p. Edificio 105 armadi di rete 3/4/5 piano edificio 105

EDP90/1200 2p edificio 200 medicina nucleare

EDP 70/300-30 KVA 2p edificio 105 FM ambulatori

aros 80 KVA 2p edificio 105 servizi radiologia RSM

EDP90/60 2p edificio 105 FM piano terra edificio 105

ups wave 50KVA 2p edificio 200 luci d'emergenza edificio 200

EDP 90/1000 12 step 2p edificio 200 FM radioterapia

Aros 80 KVA 2p edificio 200 tac radioterapia

LIBERT NXC 30KVA 2p edificio 200 farmacia

LIBERT NXC 20KVA 2p edificio 200  pre ricoveri

LIBERT NXC 20KVA Ptec. edificio 102 illuminazione d'emergenza hall cucina

chloride 80 net 200 KVA 2P. edificio 204 FM nuova torre

chloride 80 net 80 KVA 2P edificio 204 illuminazione d'emergenza nuova torre

EXS 15 KVA 2P edificio 101 illuminazione d'emergenza 1/2/3 piano edificio 101

EDP 90/160 2P edificio 101 FM edificio 101

soccorritore beghelli parcheggio interrato illuminazione d'emergenza parcheggi interrati

riello 20 KVA guardiania Fm PC

LIBERT NXC 20KVA 6P edificio 105 luci d'emergenza 3/4/5 piano edificio 105

LIBER EXS 15 KVA 2P edificio 105 illuminazione d'emergenza PT/1/2 piano ed.105

GTEC 12KVA 5P edificio 101 illuminazione d'emergenza 4P/5P edificio 101


